E _. DIRECTION DE LA SECURITE SANITAIRE ET DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE _
Liberas « Egatiré s Pratarnisé SQUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE H IS

REFUBLIGUI FRANGATS: Qualité sanitaire des eaux destinées a la consommation humaine
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MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE COLEMBERT
Arras, le 7 aoit 2025 MAIRIE

62142 COLEMBERT

Jai rhonneur de porter 3 volre connaissance les résutlats des analyses effectuées sur léchandiion prélevé en application du Code de la Santé
Pubiique. Les résultats en disfribution doivent étre affichés en mairie et sont également disponibles sur le site - www.eaupotable. sante gouv fr

Type Code Nom Préfevé le : vendredi 11 juiliet 2025 a 07h55

Prélevement 00292932 par: VEV
Unité de gestion 0026 5.1 COLEMBERT Type visite : D1
Installation UDI 003084 BELLE ET HOULLEFORT
Point de surveillance S 0000001522 HAMEAU DE LE PLOUY Commune : COLEMBERT
Localisation exacte  société verhaeghe robinet entrep6t rue de la plouy

Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité

—  Emameges | B inférieure  supérieure  inférieure  supdrieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEFPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 SANS OF

Couleur (quaktatif} 0 SANS OF
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de leau | 27 °C i | | | 25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 76unité pH | | | 650 | 9.0
MINERALISATION

Conductivité & 25°C | 577 ySicm i | | 20000 | 110000
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chiore fibre 0,17 mg(Ci2yi i

Chicre total 0,18 mg(Ci2)y1 g

Ana!se laboratoire Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Type de 'analyse : D1 Code SISE de 'analyse ; 00202618  Référence laboratoire : LSE2507-28530
Résultats Limites de qualité Références de qgisalité

inférieure  supénieure inférieure supériedre
CARACTERISTIQUES ORGANOLEFPTIQUES

Coloration <5 mg(PiyL 15,00

Odeur {qualitatif) 0 Qualit.

Saveur (quaktatif) 0 Qualit

Turbidité néphélométrique NFU 0,25 NFU 2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium {en NH4) <0,05 mgL | i 0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables & 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables & 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/(100mL 0

Entérocoques /4100mi-M5 <1 n/{100mL 1 0

Escherichia coli /100mi - MF <1 n/(100mL H 0 ‘

Conclusion sanitalre ( Prélévement N° : 00292532)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour Pensemblie des parameétres mesurés.
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s
S COLEMBERT
[MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE COLEMBERT
Armas, le 7 aoiit 2025 MAIRIE

62142 COLEMBERT

Jai rhonnew de porter 3 volre connaissance les résulials des analyses effectuées sur Téchantillon prélevé en application du Code dela Santé
Publique. Les résuttats en distribution doivent éire affichés en mairie et sont également disponibles sur le site - www.eaupotable sante gouv.fr

Type Code Nom Prélevé le : vendredi 11 juillet 2025 a 08h24
Prélévement 00292930 par: VEV
Unité de gestion 0026 S.1 COLEMBERT Type visite: D1
Installation UDI 000561 COLEMBERT
Point de surveillance S 0000000588 RESERVOIR COLEMBERT Commune : COLEMBERT

Localisation exacte =~ RESERVOIR COLEMBERT

Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure  supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect {qualitatif) 0 SANS OF

Couleur (qualitatif) 0 SANS OE
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de Peau | 126 °C | | ] | 25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 77 unitepH | | | 650 | 9,00
MINERALISATION

Conductivité 4 25°C | 585 pSiem i | [ 20000 | 110000
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chiore libre 0,32 mg(CI2)L

Chlore total 0,37 mg(Ci2)/1

Anamse laboratoire Analyse effectuée par - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSC-LSEHL)

= Typedefanalyse: D1 Code SISE de lanalyse : 00202616  Référence laboratoire : LSE2507-28524

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure  supérieure  inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration <5 mg(Pty/L 15,00

Odeur (qualitatif) 0 Quakt.

Saveur (qualitatif) 0 Quatit.

Turbidité néphélométrique NFU 0,17 NFU 200
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium {en NH4) <005 mgL | i | o710
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables & 22°-68h <1 nimL '

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 nmL ’

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 ni{100mL 0

Entérocoques /100mi-MS <1 n{100mL (] |

Escherichia coli /100m| - MF <1 nf{100mL o] |

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00292930)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés.
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